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Ostrow Lubelski, 12.05.2020 r.

- Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu -

1-110 Ostréow Lubelski
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Szkoty
Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, realizowana w ramach projektu pn.

»Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostrowie Lubelskim”,

A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien
publicznych (t. . Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiajacy - Gmina Ostrow Lubelski,
ul. Partyzantéw 1, 21-110 Ostréw Lubelski przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), ktére wptynety dnia
6.05.2020r. oraz 7.05.2020 r. do Zamawiajgcego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1.

W przedmiarach zakresem prac jest wykonanie parkietu, czy takie prace beda do
wykonania na powyzszym zadaniu? Powyzsza pozycja nie wystepuje w siwz i projektach.
Prosze o wyja$nienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1.

Czy wykonawca ma wykonac¢ roboty dodatkowe opisane i ujete w opisie technicznym
dotyczace odkopania, zaizolowania $cian piwnic, rozbiérki koszy podokiennych, oraz
ponownego zasypania z wykonaniem opaski?

Odpowiedz:

Nie nalezy wycenia¢ rob6t znajdujacych sie na stronie 8 projektu budowlanego o
ponizszej tresci:

,Pozostale roboty ktore nalezy wykonac¢ przy budynku

- rozbiorka istniejacych studni okiennych

- wykonanie wykopu niezbednego do wykonania ocieplenia $cian piwnicy

- mycie i wyré6wnanie powierzchni Scian piwnicy

- wykonanie izolacji $cian z powloki bitumicznej

- wykonanie docieplenia $cian styropianem wodoodpornym
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- wykonanie warstwy siatki wzmacniajacej + klej

- wykonanie izolacji z folii kubetkowej

- zasypanie wykopu

- wykonanie opaski z kostki brukowej na podbudowie betonowej z obrzezami”.

Zakres ten nie bedzie wykonywany oraz zakres ten nie zostal ujety w przedmiarze
robot.

Pytanie nr 2.
Jaka grubo$¢ styropianu do wykonania ocieplenia na $cianach nalezy wyceni¢, w opisie i
przedmiarze podano gr 7 i 13cm , w specyfikacji podano gr 15cm , oraz gdzie wykonac
jaka grubosc¢?

Odpowiedz:
Docieplenie zgodnie z przedmiarem i audytem gr. 7 i 13 cm zgodnie z zalagczonym
do wyjasnienia tresci SIWZ rysunkiem pogladowym.

Pytanie nr 3.
Jakie parametry deszczutki nalezy wzig¢ pod uwage przy wycenie prac dodatkowych?

Odpowiedz:

wymiar klepki 30x70x400 mm

deszczulki posadzkowe bukowe Kl. I

wilgotnos¢ max 8%

twardos¢ wg Brinella - 1,35 -1,55 Mpa

nasigkliwos¢ (po 24 h) - 1,5 %

$cieralnosc¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

Deszczulki posadzkowe zgodnie z PN-EN 13647:2004 lub réwnowazna.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1.

Opis techniczny architektury zawiera ponizszy zapis :

"Pozostate roboty ktére nalezy wykona¢ przy budynku

- rozbiodrka istniejgcych studni okiennych

- wykonanie wykopu niezbednego do wykonania ocieplenia $cian piwnicy
- mycie i wyréwnanie powierzchni $cian piwnicy

- wykonanie izolacji $cian z powtoki bitumicznej

- wykonanie docieplenia $cian styropianem wodoodpornym

- wykonanie warstwy siatki wzmacniajgcej + klej

- wykonanie izolacji z folii kubetkowe]

- zasypanie wykopu

- wykonanie opaski z kostki brukowej na podbudowie betonowej z obrzezami "

str. 2




e Beeezposotta Relupelskie e I
Program Regionalny - J yfjf‘e- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Powyzszy zakres nie zostat uwzgledniony w przedmiarze.
Czy w/w zakres robdt nalezy skalkulowac¢ przy wycenie?

Odpowiedz:
Zakres ten nie bedzie wykonywany oraz zakres ten nie zostal ujety w przedmiarze
robét. Nie nalezy wycenia¢ tych roboét.

Pytanie nr 2.

Opis techniczny architektury zawiera zapis "Fasada (F1 i F2) wraz z oknami o profilu
cieptym, przeszklone o zastosowaniu systemu fasadowego o podwyzszonej izolacji
termicznej".

Brak fasad w wykazie stolarki okiennej. Wykonawca prosi o doprecyzowanie gdzie w
budynku znajduja sie w/w fasady.

Odpowiedz:
Chodzi o okna typu FIX o duzej powierzchni w Sali gimnastycznej gdzie moze
wystapic koniecznos¢ taczenia kilku pakietéw okiennych.

Pytanie nr 3.
Czy do wyceny okien nalezy doliczy¢ wymiane podokiennikow wewnetrznych?

Odpowiedz:
Nie.

Pytanie nr 4.
Wykonawca prosi o doprecyzowanie materiatu z jakiego nalezy wykonac rurociaggi pod
instalacje co.

Odpowiedz:
Rurociagi pod instalacje co. nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych 1aczonych
przez spawanie lub rur ze stali weglowej 1aczonej przez zaprasowywanie.

Pytanie nr 5.

Czy zakres robot obejmuje takze potozenie tynku i wyprawy elewacyjnej na kominie
znajdujgcym sie na $cianie p6éinocno-wschodniej budynku?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 6.
Czy do wyceny nalezy doliczy¢ demontaz i ponowny montaz daszkéw z blachy
znajdujacych sie na $cianie elewacji potudniowo-wschodniej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.
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Zestaw nr 4
Prosze o wyjasnienie i podanie:

Pytanie nr 1.
W opisie sg okna PCV a w specyfikacji okna drewniane.

Odpowiedz:
Nalezy wyceni¢ okna PCV.

Pytanie nr 2.

Tak samo jest z drzwiami - w opisie sg aluminiowe, a w specyfikacji drewniane.
Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ drzwi aluminiowe.

Pytanie nr 3.

Prosze o podanie ktdre to sg fasady F1i F2, bo w zestawieniu takich nie ma.

Odpowiedz:

Chodzi o okna typu FIX o duZej powierzchni w Sali gimnastycznej gdzie moze
wystapi¢ koniecznos¢ taczenia kilku pakietow okiennych.

Pytanie nr 4.

Prosze o sprecyzowanie ktére doktadnie okna majg by¢ bezpieczne, poniewaz raz w
opisie sg to okna na parterze i pietrze, a kilka linijek dalej jest mowa o oknach na parterze
oraz piwnicy

Odpowiedz:

Wszystkie okna nalezy wykona¢ jako bezpieczne.

Pytanie nr 5.
Prosze o podanie Ral okien i drzwi.

Odpowiedz:
Okna kolor bialy, drzwi kolor bragzowy np. RAL 8014.
Zestaw nr 5

Pytanie nr 1.
Prosze o udostepnienie przedmiaréw w wersji edytowalnej PDF.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dysponuje wersja edytowalna w formacie pdf.

Pytanie nr 2.
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Czy zamawiajacy dopuszcza zamiane rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie
na rury ocynkowane zaprasowywanie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3.
Prosze o wiecej informacji o pompie ciepta - brak schematu, brak projektu
wykonawczego, opis i schemat automatyki i podtgczen elektrycznych .

Odpowiedz:

Zalozenia: Pompa ciepla bedzie pracowala poza sezonem grzewczym. Aby w okresie
letnim w dni (pochmurne, deszczowe) kiedy kolektory sloneczne nie sa w stanie zapewnié
w 100% zapotrzebowania na ciepla wodg, i jednoczesnie zZeby nie bylo potrzeby odpalania
kotla, projektuje si¢ powietrzng pompe ciepla. OdejScie na pompe ciepla bedzie
zamontowane na rurociggu wody cieplej wychodzgcej na instalacje cieplej wody, przed
zaworem mieszajgcym, zapewniajacym odpowiednig temp. w instalacji.

Moc nominalna min. 2,0 KW (moc liczona bez grzalki elektrycznej)
COP = 3,4, wg EN-PN 16147 (lub r6wnowaznej) przy A15/W10-55
Potwierdzone certyfikatem/ raportem z badan wydanym przez niezalezna
jednostke oceniajaca.
Pojemnos¢ zbiornika min. 2001
Grzatka elektryczna o mocy min. 2,0 kW
Pmax zbiornika = 6 bar
anoda magnezowa lub tytanowa
kompaktowa obudowa urzadzenia do montazu wewnatrz budynku/ pompa
nadbudowana fabrycznie na zbiorniku
e naczynie przeponowe:
— Dop. CiS$nienie pracy: = 6 bar
— Pojemnos$¢ nominalna: 2 18 dm3
e Zawor bezpieczenstwa:
— do214 mm; po=6 bar
e Przewody powietrzne (czerpno-wyrzutne) - zgodne z zaleceniami producenta
pompy ciepla,
e Zawody odcinajace i zwrotne- zgodnie ze schematem,
e Wyposazona w funkcje zliczajaca ilos¢ wyprodukowanego ciepla,
e Wyposazona w modul (wbudowany lub zewnetrzny) do podigczenia do
Internetu - WI-Fi/ lan - lub mozliwo$¢ wspétpracy z takim urzadzeniem.

Schemat technologiczny w zalaczeniu.
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B. Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralna
czeScig specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i beda wiazace przy
skladaniu ofert.

C. W zwiagzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia sie
wdniu12.05.2020 r. tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)
w ww. postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, tym samym ulegaja
zmianie zapisy dotyczgce terminéw, okre$lone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. c) SIWZ przed zmiana jest:
Nie otwierac przed dniem 18.05.2020 r. do godz. 10:30.

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. ¢) SIWZ po zmianie jest:
Nie otwierac przed dniem 19.05.2020 r. do godz. 10:30.

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmiana jest:

Oferte wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 7.15 SIWZ nalezy ztozy¢ w terminie
do dnia 18.05.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzedu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,

ul. Partyzantow 1, 21-110 Ostrow Lubelski,

pokaj nr 8 - kancelaria.

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Oferte wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 7.15 SIWZ nalezy ztozy¢ w terminie
do dnia 19.05.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzedu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,

ul. Partyzantow 1, 21-110 Ostréw Lubelski,

pokdj nr 8 - kancelaria.

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmiana jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 18.05.2020 r. o0 godz. 10:30 w siedzibie:
Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

ul. Partyzantéw 14, 21-110 Ostréow Lubelski

sala konferencyjna, I pietro.

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie:
Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim
ul. Partyzantow 14, 21-110 Ostrow Lubelski
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D. Powyzszazmiana tresci SIWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia o zamowieniu
36139-N-2020 w sekcji 1V.6.2) - Termin skladania ofert lub wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu.

E. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ pozostata tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia pozostaje bez zmian.

Burmisirz

mgr Jozef Gruszczyk

(pieczec i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)
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LEGENDA
(T2 - czujnik temperatury 1. Powietrzna pompa ciepta z podgrzewaczem c.w.u.
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